
HK 1HK 2

FBH 132 m² VL = 70°
124 m²

Kaltwasser

Ölbrennwert
Vitorondens 200T
27 KW
Vitotronic K20B

Vitocell 160E
750 Liter

Ost-West-Dach
Ost: Vitosol 300- TM, 4,54 m² (3,03+1,51)
West: Vitosol 300- TM, 4,54m² (3,03 +1,51)

Systemtrennung
Plattenwärmetauscher

Regelung
Vitosolic 200 SD4
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Variante 2: keine RLA

Pufferbetrieb für FBH

ohne Brauchwasserspeicher

mit Frischwasserstation und 

getrennten Heizkreisen

M


